
国立国会図書館東京本館における
展示の例

第26回保存フォーラム 実例報告④

平成27年12月18日
収集書誌部資料保存課



国立国会図書館法（昭和二十三年二月九日法律第五号）

国立国会図書館の図書館奉仕は、直接に又は公立その他
の図書館を経由して、両議院、委員会及び議員並びに行政及び司
法の各部門からの要求を妨げない限り、日本国民がこれを最大限
に享受することができるようにしなければならない。この目的のため
に、館長は次の権能を有する。

館長の定めるところにより、国立国会図書館の収集資料及びイン
ターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて閲覧の提供
を受けた図書館資料と同等の内容を有する情報を、国立国会図書
館の建物内で若しくは図書館相互間の貸出しで、又は複写若しくは
展示によつて、一般公衆の使用及び研究の用に供する。かつ、時
宜に応じて図書館奉仕の改善上必要と認めるその他の奉仕を提供
する。

第二十一条

一



本日の内容

国立国会図書館の展示（東京本館）

平成26年度まで 展示室

・外光を遮断

・独立した空調系統

・人の出入りは最小限

平成27年度 会場変更！

⇒それぞれの会場で実施した資料保存対策について



展示にかかる館内体制

展 示 委 員 会

企画・運営
（事務局）

資料の管理 施設の管理

予算

広報資料保存 ・展示用器材の作製
・展示環境の管理



展示の概要（東京本館）

平成26年度
企画展示
「あの人の直筆」

平成27年度
特集展示
「1945」

会 場 新館展示室 新館2階（目録ホール）

会 期 10月18日～11月18日
計26日

10月5日～11月2日
計23日

展示資料 約160点 （うち貴重書・準
貴重書 約50点）

約80点

展示替え 11月1日（一部） 10月17日（一部）



展示環境の管理について

（１）光

・目に見えない光は減らす、目に見える光はのぞく。

⇒紫外線カットの設備

⇒照度の管理（50～100ルクス） 【照度計】

（２）温湿度

・急激な変動を避ける、60%RHを超えないようにする。

【データロガー等】

ただし、人への配慮が最優先（臨機応変に対応）



展示環境の管理〔展示室〕

（１）光

・仕様書に指示

「資料周辺の照度は、資料保護のため50ルクス程度とすること」

「照明器具・器材の調達に当たっては、紫外線カット及び熱を帯びな
いタイプの電球を使用すること」

・照度測定、照明の調節

「出展資料の配置作業」は当館職員による（一部除く）

⇒資料を配置後、各展示ケース（資料）ごとに測定・調節



展示環境の管理〔展示室〕

（２）温湿度

・会場全体

（事前）過去のデータを確認し、空調運転方針を決定

（会期中）臨機応変に対応

⇒急激な温湿度変化をできるだけ避ける

・展示ケース

（事前）各展示ケースの特性把握、調湿剤の必要性検討

（会期中）温湿度変化の記録、確認
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会期中の温湿度変化〔展示室〕



展示用器材の作製



展示用器材の作製



展示用器材の作製



展示用器材の作製



1945年刊行資料の展示

・開催時期の調整

高温高湿期を避けるため、夏季から10～11月に

・会場候補（複数）の照度、温湿度を測定

⇒展示室より条件が厳しい

⇒展示ケースの改善（紫外線カット、気密性◎）、調湿剤使用

展示環境の管理〔新館２階（目録ホール）〕



・光

①会場決定後、

ブラインドの開き具合、照明の間引きにより光（照度）を調整

②資料を配置後、

各展示ケース（資料）ごとに測定（朝１回、午後２回）

展示環境の管理〔新館２階（目録ホール）〕



会期中の温湿度変化〔新館２階（ホール）〕
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まとめ

展示のための資料保存の目的

＝企画の成功と資料の長期的保存の両立

展示環境管理のポイント

・大きい環境→小さい環境の順に調整する。

（例）会場、開催時期→展示ケース、調湿剤

・記録をつける、共有する。
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